- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

f - 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
% efi;,, D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per [’autocontrollo
¥ i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Wirdy Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad

LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI  gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

Pagina 1 di 4
RAPPORTO DI PROVA N° 01457/01/18
(01457) S,
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE e \
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di el ACCRED.!A b
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna I LAB N° 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 el
PALMI RC
RICEVIMENTO 26/01/2018 [ INI1Z1O PROVE 27/01/2018 | TERMINE PROVE 30/01/2018

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  Campione n.: 1

UMANO Prelevatore: Dott. Marco Creazzo

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione Data Campionamento: 26/01/2018

punto prelievo: USCITA SORGENTE Temperatura al campionamento (°C): + 12,0

Etichetta: / Temperatura al ricevimento (°C): + 4,5

Imballaggio: Contenitori monouso sterili Procedura Campionamento: IST. 10 01/3 (non oggetto di
Integrita dell'imballaggio: Si accreditamento)

Unita campionarie: una

N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. ”;FL'E’\F/'H'Z)%E SJ;'E“Q'II)’?E F&I'[V‘E'\T,E;'L RO
PROVA PROVA ITA
01 PRODOTTO Conta della Carica APAT CNR IRSA 23 ufc/ml 17 30 A
DICHIARATO: microbica a 22°C 7050 Man 29
ACQUA RETE IDRICA 2003
Conta di Enterococchi (Tecnica AFNOR IDX 33/03- <1 MPN/100ml 0,0 37
MPN) 10113
Conta di Coliformi 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
totali (Tecnica MPN) ml
Conta di Escherichia 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 3,7
coli (Tecnica MPN) ml
Colore Rapporti accettabile - *
ISTISAN 07/31
I1SS.BJA
021.REV00
Odore APAT CNR IRSA | accettabile - *
2050 Man 29
2003 (Lab Est)
Sapore RAPPORTI accettabile - *
ISTISAN 2007/31
ISS
BKA.028.REV00
(Lab Est)
Torbidita Rapporti 0,11 FTU *
ISTISAN 07/31
ISS.BLA.030.REV
00 (Lab Est)
pH EPA 150.1 1982 7,23 pH 6,86 7,60
Conducibilita elettrica Rapporti 294 pS/cm *
ISTISAN 07/31
ISS.BDA.022.RE
V0o
Segue...
Eurolab S.r.l.

Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100
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N UROLAB..

LABORATORIO ANALISI DEGLI ALIMENTI

Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo
nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.
Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
accreditamento."Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

(01457)

INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna
VIA STATALE 18 Km . 485

PALMI RC

i

"
%

ACCREDIA

LENTE ITALIAKG D4 ACCREDITAMENTOD

Pagina 2 di 4

LAB N 0843

N

N°

DESCRIZIONE

DENOMINAZIONE
PROVA

METODO DI
PROVA

VALORE

U.M.

°LIMITE
INFERIORE

°LIMITE
SUPERIORE

LIMITE DI
RILEVABIL
ITA

NOTE:

Cloro attivo libero

M104-10 maggio
2008 rev 0
(metodo
fotometrico
approvato
dall'USEPA per
acque potabilili e
di scarico
analogo a EPA
330.5, US
Standards
Methods 4500-
CI2-GeENISO
7393)

0,07

mg/l CI2

Cloruri

M104-11 luglio
2006 rev 0
(metodo
fotometrico
analogo a EPA
325.1, US
Standards
Methods 4500-Cl-
-E)

18,47

mg/l

Nitriti

M104-4
settembre 2003
rev 0 (metodo
fotometrico
analogo a EPA
354.1, US
Standars
Methods 4500-
NO2- B ed EN
26777)

0,05

mg/Il

Nitrati

M104-5 marzo
2007 rev 0
(metodo
fotometrico)

2,8

mg/Il

Solfati

M104 - 26
giugno 2004 rev
0 (metodo
fotometrico)

21

mg/Il

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.1.

02052720808

e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100

Seqgue...




Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

- 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del

_&‘éf’ D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo

i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Kirg Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI - gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843
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(01457) NS
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE s ACCREDIA ,'g

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di Iy LMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna f-/,:_ F{\\;ﬁ' LAE N° 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 Wapluin®
PALMI RC
N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. e L e i
PROVA PROVA INFERIORE SUPERIORE )
Ammonio M104-2 <0,05 mg/l *
settembre 2006

rev 0 (metodo
fotometrico
analogo a EPA
350.1, APHA
4500-NH3 D ed
I1SO 7150/1
turbidimetrico)

Magnesio M104-18 50 mg/Il *
gennaio 2011rev
0 (metodo
fotometrico)

Calcio M104-8 27 mg/Il *

dicembre 2005
rev 0 (metodo
fotometrico)

Durezza totale M104-1 gennaio 24,4 °F
2009 rev 0
(metodo
turbidimetrico)

Seqgue...

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

- 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del

i éé-f'-’” D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo

i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Kirg Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI - gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843
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(01457) SO,
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE BeRA ACCREDIA X

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di -'---"".--'-_-'-:-""‘ = VENTE ITALIANG D4 ACCREDITAMENTO
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna AN LABIN® 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 il
PALMI RC
Ne DESCRIZIONE DENOMINAZIONE | METODODI | VALORE UM, | CLIMITE | CLIMITE | LMITEDI | NOTE:
PROVA PROVA INFERIORE SUPERIORE TA
Manganese M104-19 0,2 mg/Il *
novembre 2003
rev 0 (metodo
fotometrico)
Note:

A = Numero stimato di microorganismi per ml (la stima si basa su quanto riportato nelle norme UNI EN ISO 8199:2008 e UNI ENV 1SO 13843:2003)
Lab Est: prova effettuata presso altro laboratorio

UFC = Unita Formanti Colonia

* prova non accreditata ACCREDIA

DATA: 30/01/2018

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)

Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unita formanti colonia

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota:
Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alla prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

f - 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
% efi;,, D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per [’autocontrollo
¥ i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Wirdy Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad

LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI  gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

Pagina1dil
RAPPORTO DI PROVA N° 01457/02/18
(01457)
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE TS ACCREDIA \
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di S e T LMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO . ~
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna I LABIN® 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 *Hrell?
PALMI RC
RICEVIMENTO 26/01/2018 [ IN1ZIO PROVE 27/01/2018 | TERMINE PROVE 28/01/2018
IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  Campione n.: 2
UMANO Prelevatore: Dott. Marco Creazzo
Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione Data Campionamento: 26/01/2018
punto prelievo: FONTANA VIA ROLLA Temperatura al campionamento (°C): + 12,3
Etichetta: / Temperatura al ricevimento (°C): + 4,5
Imballaggio: Contenitori monouso sterili Procedura Campionamento: IST. 10 01/3 (non oggetto di
Integrita dell'imballaggio: Si accreditamento)
Unita campionarie: una
N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. NEMITE | ooITE v, |
PROVA PROVA ITA
01 PRODOTTO Conta di Enterococchi (Tecnica AFNOR IDX 33/03- <1 MPN/100ml 0,0 37
DICHIARATO: VPV 1013
ACQUA RETE IDRICA
Conta di Coliformi 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
totali (Tecnica MPN) ml
Conta di Escherichia 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
coli (Tecnica MPN) ml

DATA: 29/01/2018

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)

Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unita formanti colonia

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota:
Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alla prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

f - 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
% efi;,, D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per [’autocontrollo
¥ i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Wirdy Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad

LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI  gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

Pagina1dil
RAPPORTO DI PROVA N° 01457/03/18
(01457)
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE TS ACCREDIA \
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di S e T LMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO . ~
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna I LABIN® 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 *Hrell?
PALMI RC
RICEVIMENTO 26/01/2018 [ IN1ZIO PROVE 27/01/2018 | TERMINE PROVE 28/01/2018
IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  Campione n.: 3
UMANO Prelevatore: Dott. Marco Creazzo
Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione Data Campionamento: 26/01/2018
punto prelievo: FONTANA CASE POPOLARI Temperatura al campionamento (°C): + 12,3
Etichetta: / Temperatura al ricevimento (°C): + 4,5
Imballaggio: Contenitori monouso sterili Procedura Campionamento: IST. 10 01/3 (non oggetto di
Integrita dell'imballaggio: Si accreditamento)
Unita campionarie: una
N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. NEMITE | ooITE v, |
PROVA PROVA ITA
01 PRODOTTO Conta di Enterococchi (Tecnica AFNOR IDX 33/03- <1 MPN/100ml 0,0 37
DICHIARATO: VPV 1013
ACQUA RETE IDRICA
Conta di Coliformi 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
totali (Tecnica MPN) ml
Conta di Escherichia 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
coli (Tecnica MPN) ml

DATA: 29/01/2018

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)

Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unita formanti colonia

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota:
Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alla prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

f - 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
% efi;,, D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per [’autocontrollo
¥ i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Wirdy Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad

LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI  gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

Pagina 1 di 4
RAPPORTO DI PROVA N° 01457/04/18
(01457) S,
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE e \
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di el ACCRED.!A b
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna I LAB N° 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 el
PALMI RC
RICEVIMENTO 26/01/2018 [ INI1Z1O PROVE 27/01/2018 | TERMINE PROVE 30/01/2018

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  Campione n.: 4

UMANO Prelevatore: Dott. Marco Creazzo

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione Data Campionamento: 26/01/2018

punto prelievo: USCITA ZONA ACQUA LUNTANA Temperatura al campionamento (°C): + 10,0

Etichetta: / Temperatura al ricevimento (°C): + 4,5

Imballaggio: Contenitori monouso sterili Procedura Campionamento: IST. 10 01/3 (non oggetto di
Integrita dell'imballaggio: Si accreditamento)

Unita campionarie: una

N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. ”;FL'E’\F/'H'Z)%E SJ;'E“Q'II)’?E F&I'[V‘E'\T,E;'L RO
PROVA PROVA ITA
01 PRODOTTO Conta della Carica APAT CNR IRSA 25 ufc/ml 18 31 A
DICHIARATO: microbica a 22°C 7050 Man 29
ACQUA RETE IDRICA 2003
Conta di Enterococchi (Tecnica AFNOR IDX 33/03- <1 MPN/100ml 0,0 37
MPN) 10113
Conta di Coliformi 1SO 9308-2:2012 2,0 MPN/100 0,6 7,3
totali (Tecnica MPN) ml
Conta di Escherichia 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 3,7
coli (Tecnica MPN) ml
Colore Rapporti accettabile - *
ISTISAN 07/31
I1SS.BJA
021.REV00
Odore APAT CNR IRSA | accettabile - *
2050 Man 29
2003 (Lab Est)
Sapore RAPPORTI accettabile - *
ISTISAN 2007/31
ISS
BKA.028.REV00
(Lab Est)
Torbidita Rapporti 0,25 FTU *
ISTISAN 07/31
ISS.BLA.030.REV
00 (Lab Est)
pH EPA 150.1 1982 7,84 pH 7,56 8,12
Conducibilita elettrica Rapporti 294 pS/cm *
ISTISAN 07/31
ISS.BDA.022.RE
V0o
Segue...
Eurolab S.r.l.

Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100
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N UROLAB..

LABORATORIO ANALISI DEGLI ALIMENTI

Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo
nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.
Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
accreditamento."Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

(01457)

INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna
VIA STATALE 18 Km . 485

PALMI RC

i

"
%

ACCREDIA

LENTE ITALIAKG D4 ACCREDITAMENTOD

Pagina 2 di 4

LAB N 0843

N

N°

DESCRIZIONE

DENOMINAZIONE
PROVA

METODO DI
PROVA

VALORE

U.M.

°LIMITE
INFERIORE

°LIMITE
SUPERIORE

LIMITE DI
RILEVABIL
ITA

NOTE:

Cloro attivo libero

M104-10 maggio
2008 rev 0
(metodo
fotometrico
approvato
dall'USEPA per
acque potabilili e
di scarico
analogo a EPA
330.5, US
Standards
Methods 4500-
CI2-GeENISO
7393)

0,07

mg/l CI2

Cloruri

M104-11 luglio
2006 rev 0
(metodo
fotometrico
analogo a EPA
325.1, US
Standards
Methods 4500-Cl-
-E)

19,80

mg/l

Nitriti

M104-4
settembre 2003
rev 0 (metodo
fotometrico
analogo a EPA
354.1, US
Standars
Methods 4500-
NO2- B ed EN
26777)

0,04

mg/Il

Nitrati

M104-5 marzo
2007 rev 0
(metodo
fotometrico)

2,3

mg/Il

Solfati

M104 - 26
giugno 2004 rev
0 (metodo
fotometrico)

13,83

mg/Il

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.1.

02052720808

e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100
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Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

- 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del

_&‘éf’ D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo

i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Kirg Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI - gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843
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(01457) NS
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE s ACCREDIA ,'g

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di Iy LMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna f-/,:_ F{\\;ﬁ' LAE N° 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 Wapluin®
PALMI RC
N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. e L e i
PROVA PROVA INFERIORE SUPERIORE )
Ammonio M104-2 <0,05 mg/l *
settembre 2006

rev 0 (metodo
fotometrico
analogo a EPA
350.1, APHA
4500-NH3 D ed
I1SO 7150/1
turbidimetrico)

Magnesio M104-18 50 mg/Il *
gennaio 2011rev
0 (metodo
fotometrico)

Calcio M104-8 28 mg/Il *

dicembre 2005
rev 0 (metodo
fotometrico)

Durezza totale M104-1 gennaio 22,26 °F
2009 rev 0
(metodo
turbidimetrico)

Seqgue...

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

- 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del

i éé-f'-’” D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo

i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Kirg Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI - gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

ﬁlﬁ}[}ﬁ}r}i}

Pagina 4 di 4

(01457) SO,
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE BeRA ACCREDIA X

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di -'---"".--'-_-'-:-""‘ = VENTE ITALIANG D4 ACCREDITAMENTO
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna AN LABIN® 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 il
PALMI RC
Ne DESCRIZIONE DENOMINAZIONE | METODODI | VALORE UM, | CLIMITE | CLIMITE | LMITEDI | NOTE:
PROVA PROVA INFERIORE SUPERIORE TA
Manganese M104-19 0,2 mg/Il *
novembre 2003
rev 0 (metodo
fotometrico)
Note:

A = Numero stimato di microorganismi per ml (la stima si basa su quanto riportato nelle norme UNI EN ISO 8199:2008 e UNI ENV 1SO 13843:2003)
Lab Est: prova effettuata presso altro laboratorio

UFC = Unita Formanti Colonia

* prova non accreditata ACCREDIA

DATA: 30/01/2018

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)

Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unita formanti colonia

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota:
Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alla prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

f - 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
% efi;,, D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per [’autocontrollo
¥ i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Wirdy Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad

LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI  gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

Pagina 1 di 4
RAPPORTO DI PROVA N° 01457/05/18
(01457) S,
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE e \
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di el ACCRED.!A b
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna I LAB N° 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 el
PALMI RC
RICEVIMENTO 26/01/2018 [ INI1Z1O PROVE 27/01/2018 | TERMINE PROVE 30/01/2018

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  Campione n.: 5

UMANO Prelevatore: Dott. Marco Creazzo

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione Data Campionamento: 26/01/2018

punto prelievo: USCITA ZONA BASILICO' Temperatura al campionamento (°C): + 10,8

Etichetta: / Temperatura al ricevimento (°C): + 4,5

Imballaggio: Contenitori monouso sterili Procedura Campionamento: IST. 10 01/3 (non oggetto di
Integrita dell'imballaggio: Si accreditamento)

Unita campionarie: una

N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. ”;FL'E’\F/'H'Z)%E SJ;'E“Q'II)’?E F&I'[V‘E'\T,E;'L RO
PROVA PROVA ITA
01 PRODOTTO Conta della Carica APAT CNR IRSA 32 ufc/ml 24 39 A
DICHIARATO: microbica a 22°C 7050 Man 29
ACQUA RETE IDRICA 2003
Conta di Enterococchi (Tecnica AFNOR IDX 33/03- <1 MPN/100ml 0,0 37
MPN) 10113
Conta di Coliformi 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
totali (Tecnica MPN) ml
Conta di Escherichia 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 3,7
coli (Tecnica MPN) ml
Colore Rapporti accettabile - *
ISTISAN 07/31
I1SS.BJA
021.REV00
Odore APAT CNR IRSA | accettabile - *
2050 Man 29
2003 (Lab Est)
Sapore RAPPORTI accettabile - *
ISTISAN 2007/31
ISS
BKA.028.REV00
(Lab Est)
Torbidita Rapporti 0,12 FTU *
ISTISAN 07/31
ISS.BLA.030.REV
00 (Lab Est)
pH EPA 150.1 1982 7,54 pH 7,21 7,87
Conducibilita elettrica Rapporti 273 pS/cm *
ISTISAN 07/31
ISS.BDA.022.RE
V0o
Segue...
Eurolab S.r.l.

Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100
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N UROLAB..

LABORATORIO ANALISI DEGLI ALIMENTI

Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo
nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.
Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
accreditamento."Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

(01457)

INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna
VIA STATALE 18 Km . 485

PALMI RC

i

"
%

ACCREDIA

LENTE ITALIAKG D4 ACCREDITAMENTOD

Pagina 2 di 4

LAB N 0843

N

N°

DESCRIZIONE

DENOMINAZIONE
PROVA

METODO DI
PROVA

VALORE

U.M.

°LIMITE
INFERIORE

°LIMITE
SUPERIORE

LIMITE DI
RILEVABIL
ITA

NOTE:

Cloro attivo libero

M104-10 maggio
2008 rev 0
(metodo
fotometrico
approvato
dall'USEPA per
acque potabilili e
di scarico
analogo a EPA
330.5, US
Standards
Methods 4500-
CI2-GeENISO
7393)

0,07

mg/l CI2

Cloruri

M104-11 luglio
2006 rev 0
(metodo
fotometrico
analogo a EPA
325.1, US
Standards
Methods 4500-Cl-
-E)

25

mg/l

Nitriti

M104-4
settembre 2003
rev 0 (metodo
fotometrico
analogo a EPA
354.1, US
Standars
Methods 4500-
NO2- B ed EN
26777)

0,06

mg/Il

Nitrati

M104-5 marzo
2007 rev 0
(metodo
fotometrico)

2,8

mg/Il

Solfati

M104 - 26
giugno 2004 rev
0 (metodo
fotometrico)

29,8

mg/Il

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.1.

02052720808

e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100

Seqgue...




Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

- 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del

_&‘éf’ D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo

i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Kirg Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI - gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

ﬁlﬁ}[}ﬁ}r}i}

Pagina 3 di 4

(01457) NS
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE s ACCREDIA ,'g

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di Iy LMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna f-/,:_ F{\\;ﬁ' LAE N° 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 Wapluin®
PALMI RC
N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. e L e i
PROVA PROVA INFERIORE SUPERIORE )
Ammonio M104-2 <0,05 mg/l *
settembre 2006

rev 0 (metodo
fotometrico
analogo a EPA
350.1, APHA
4500-NH3 D ed
I1SO 7150/1
turbidimetrico)

Magnesio M104-18 52 mg/l *
gennaio 2011rev
0 (metodo
fotometrico)

Calcio M104-8 22 mg/Il *

dicembre 2005
rev 0 (metodo
fotometrico)

Durezza totale M104-1 gennaio 23,28 °F
2009 rev 0
(metodo
turbidimetrico)

Seqgue...

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

- 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del

i éé-f'-’” D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo

i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Kirg Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI - gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

ﬁlﬁ}[}ﬁ}r}i}

Pagina 4 di 4

(01457) SO,
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE BeRA ACCREDIA X

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di -'---"".--'-_-'-:-""‘ = VENTE ITALIANG D4 ACCREDITAMENTO
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna AN LABIN® 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 il
PALMI RC
Ne DESCRIZIONE DENOMINAZIONE | METODODI | VALORE UM, | CLIMITE | CLIMITE | LMITEDI | NOTE:
PROVA PROVA INFERIORE SUPERIORE TA
Manganese M104-19 0,3 mg/Il *
novembre 2003
rev 0 (metodo
fotometrico)
Note:

A = Numero stimato di microorganismi per ml (la stima si basa su quanto riportato nelle norme UNI EN ISO 8199:2008 e UNI ENV 1SO 13843:2003)
Lab Est: prova effettuata presso altro laboratorio

UFC = Unita Formanti Colonia

* prova non accreditata ACCREDIA

DATA: 30/01/2018

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)

Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unita formanti colonia

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota:
Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alla prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

f - 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
% efi;,, D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per [’autocontrollo
¥ i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Wirdy Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad

LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI  gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

Pagina1dil
RAPPORTO DI PROVA N° 01457/06/18
(01457)
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE TS ACCREDIA \
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di S e T LMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO . ~
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna I LABIN® 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 *Hrell?
PALMI RC
RICEVIMENTO 26/01/2018 [ IN1ZIO PROVE 27/01/2018 | TERMINE PROVE 28/01/2018
IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  Campione n.: 6
UMANO Prelevatore: Dott. Marco Creazzo
Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione Data Campionamento: 26/01/2018
punto prelievo: FONTANA CASTAGNARA GUARDIA Temperatura al campionamento (°C): + 12,3
Etichetta: / Temperatura al ricevimento (°C): + 4,5
Imballaggio: Contenitori monouso sterili Procedura Campionamento: IST. 10 01/3 (non oggetto di
Integrita dell'imballaggio: Si accreditamento)
Unita campionarie: una
N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. NEMITE | ooITE v, |
PROVA PROVA ITA
01 PRODOTTO Conta di Enterococchi (Tecnica AFNOR IDX 33/03- <1 MPN/100ml 0,0 37
DICHIARATO: VPV 1013
ACQUA RETE IDRICA
Conta di Coliformi 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
totali (Tecnica MPN) ml
Conta di Escherichia 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
coli (Tecnica MPN) ml

DATA: 29/01/2018

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)

Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unita formanti colonia

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota:
Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alla prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

f - 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
% efi;,, D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per [’autocontrollo
¥ i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Wirdy Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad

LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI  gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

Pagina1dil
RAPPORTO DI PROVA N° 01457/07/18
(01457)
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE TS ACCREDIA \
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di S e T LMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO . ~
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna I LABIN® 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 *Hrell?
PALMI RC
RICEVIMENTO 26/01/2018 [ IN1ZIO PROVE 27/01/2018 | TERMINE PROVE 28/01/2018
IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  Campione n.: 7
UMANO Prelevatore: Dott. Marco Creazzo
Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione Data Campionamento: 26/01/2018
punto prelievo: FONTANA COPPOLINO Temperatura al campionamento (°C): + 12,3
Etichetta: / Temperatura al ricevimento (°C): + 4,5
Imballaggio: Contenitori monouso sterili Procedura Campionamento: IST. 10 01/3 (non oggetto di
Integrita dell'imballaggio: Si accreditamento)
Unita campionarie: una
N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. NEMITE | ooITE v, |
PROVA PROVA ITA
01 PRODOTTO Conta di Enterococchi (Tecnica AFNOR IDX 33/03- <1 MPN/100ml 0,0 37
DICHIARATO: VPV 1013
ACQUA RETE IDRICA
Conta di Coliformi 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
totali (Tecnica MPN) ml
Conta di Escherichia 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
coli (Tecnica MPN) ml

DATA: 29/01/2018

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)

Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unita formanti colonia

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota:
Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alla prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

f - 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
% efi;,, D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per [’autocontrollo
¥ i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Wirdy Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad

LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI  gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

Pagina 1 di 4
RAPPORTO DI PROVA N° 01457/08/18
(01457) S,
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE e \
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di el ACCRED.!A b
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna I LAB N° 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 el
PALMI RC
RICEVIMENTO 26/01/2018 [ INI1Z1O PROVE 27/01/2018 | TERMINE PROVE 30/01/2018

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  Campione n.: 8

UMANO Prelevatore: Dott. Marco Creazzo

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione Data Campionamento: 26/01/2018

punto prelievo: INGRESSO SERBATOIO Temperatura al campionamento (°C): + 12,0

Etichetta: / Temperatura al ricevimento (°C): + 4,5

Imballaggio: Contenitori monouso sterili Procedura Campionamento: IST. 10 01/3 (non oggetto di
Integrita dell'imballaggio: Si accreditamento)

Unita campionarie: una

N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. ”;FL'E’\F/'H'Z)%E SJ;'E“Q'II)’%E F&I'[V‘E'\T,E;'L RO
PROVA PROVA ITA
01 PRODOTTO Conta della Carica APAT CNR IRSA 46 ufc/ml 37 56 A
DICHIARATO: microbica a 22°C 7050 Man 29
ACQUA RETE IDRICA 2003
Conta di Enterococchi (Tecnica AFNOR IDX 33/03- <1 MPN/100ml 0,0 37
MPN) 10113
Conta di Coliformi 1SO 9308-2:2012 200,5 MPN/100 135,8 387,6
totali (Tecnica MPN) ml
Conta di Escherichia 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 3,7
coli (Tecnica MPN) ml
Colore Rapporti accettabile - *
ISTISAN 07/31
I1SS.BJA
021.REV00
Odore APAT CNR IRSA | accettabile - *
2050 Man 29
2003 (Lab Est)
Sapore RAPPORTI accettabile - *
ISTISAN 2007/31
ISS
BKA.028.REV00
(Lab Est)
Torbidita Rapporti 0,61 FTU *
ISTISAN 07/31
ISS.BLA.030.REV
00 (Lab Est)
pH EPA 150.1 1982 7,27 pH 6,91 7,63
Conducibilita elettrica Rapporti 522 pS/cm *
ISTISAN 07/31
ISS.BDA.022.RE
V0o
Seqgue...
Eurolab S.r.l.

Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100
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N UROLAB..

LABORATORIO ANALISI DEGLI ALIMENTI

Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo
nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.
Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
accreditamento."Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

(01457)

INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna
VIA STATALE 18 Km . 485

PALMI RC

i

"
%

ACCREDIA

LENTE ITALIAKG D4 ACCREDITAMENTOD

Pagina 2 di 4

LAB N 0843

N

N°

DESCRIZIONE

DENOMINAZIONE
PROVA

METODO DI
PROVA

VALORE

U.M.

°LIMITE
INFERIORE

°LIMITE
SUPERIORE

LIMITE DI
RILEVABIL
ITA

NOTE:

Cloro attivo libero

M104-10 maggio
2008 rev 0
(metodo
fotometrico
approvato
dall'USEPA per
acque potabilili e
di scarico
analogo a EPA
330.5, US
Standards
Methods 4500-
CI2-GeENISO
7393)

0,07

mg/l CI2

Cloruri

M104-11 luglio
2006 rev 0
(metodo
fotometrico
analogo a EPA
325.1, US
Standards
Methods 4500-Cl-
-E)

43

mg/l

Nitriti

M104-4
settembre 2003
rev 0 (metodo
fotometrico
analogo a EPA
354.1, US
Standars
Methods 4500-
NO2- B ed EN
26777)

0,05

mg/Il

Nitrati

M104-5 marzo
2007 rev 0
(metodo
fotometrico)

mg/Il

Solfati

M104 - 26
giugno 2004 rev
0 (metodo
fotometrico)

48,7

mg/Il

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.1.

02052720808

e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100

Seqgue...




Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

- 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del

_&‘éf’ D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo

i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Kirg Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI - gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

ﬁlﬁ}[}ﬁ}r}i}

Pagina 3 di 4

(01457) NS
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE s ACCREDIA ,'g

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di Iy LMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna f-/,:_ F{\\;ﬁ' LAE N° 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 Wapluin®
PALMI RC
N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. e L e i
PROVA PROVA INFERIORE SUPERIORE )
Ammonio M104-2 <0,05 mg/l *
settembre 2006

rev 0 (metodo
fotometrico
analogo a EPA
350.1, APHA
4500-NH3 D ed
I1SO 7150/1
turbidimetrico)

Magnesio M104-18 52 mg/l *
gennaio 2011rev
0 (metodo
fotometrico)

Calcio M104-8 44 mg/Il *

dicembre 2005
rev 0 (metodo
fotometrico)

Durezza totale M104-1 gennaio 29,96 °F
2009 rev 0
(metodo
turbidimetrico)

Seqgue...

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

- 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del

i éé-f'-’” D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo

i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Kirg Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI - gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

ﬁlﬁ}[}ﬁ}r}i}

Pagina 4 di 4

(01457) SO,
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE BeRA ACCREDIA X

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di -'---"".--'-_-'-:-""‘ = VENTE ITALIANG D4 ACCREDITAMENTO
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna AN LABIN® 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 il
PALMI RC
Ne DESCRIZIONE DENOMINAZIONE | METODODI | VALORE UM, | CLIMITE | CLIMITE | LMITEDI | NOTE:
PROVA PROVA INFERIORE SUPERIORE TA
Manganese M104-19 0,2 mg/Il *
novembre 2003
rev 0 (metodo
fotometrico)
Note:

A = Numero stimato di microorganismi per ml (la stima si basa su quanto riportato nelle norme UNI EN ISO 8199:2008 e UNI ENV 1SO 13843:2003)
Lab Est: prova effettuata presso altro laboratorio

UFC = Unita Formanti Colonia

* prova non accreditata ACCREDIA

DATA: 30/01/2018

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)

Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unita formanti colonia

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota:
Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alla prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

f - 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
% efi;,, D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per [’autocontrollo
¥ i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Wirdy Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad

LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI  gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

Pagina 1 di 4
RAPPORTO DI PROVA N° 01457/09/18
(01457) S,
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE e \
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di el ACCRED.!A b
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna I LAB N° 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 el
PALMI RC
RICEVIMENTO 26/01/2018 [ INI1Z1O PROVE 27/01/2018 | TERMINE PROVE 30/01/2018

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  Campione n.: 9

UMANO Prelevatore: Dott. Marco Creazzo

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione Data Campionamento: 26/01/2018

punto prelievo: USCITA SERBATOIO Temperatura al campionamento (°C): + 12,0

Etichetta: / Temperatura al ricevimento (°C): + 4,5

Imballaggio: Contenitori monouso sterili Procedura Campionamento: IST. 10 01/3 (non oggetto di
Integrita dell'imballaggio: Si accreditamento)

Unita campionarie: una

N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. ”;FL'E’\F/'H'Z)%E SJ;'E“Q'II)’?E F&I'[V‘E'\T,E;'L RO
PROVA PROVA ITA
01 PRODOTTO Conta della Carica APAT CNR IRSA 21 ufc/ml 15 27 A
DICHIARATO: microbica a 22°C 7050 Man 29
ACQUA RETE IDRICA 2003
Conta di Enterococchi (Tecnica AFNOR IDX 33/03- <1 MPN/100ml 0,0 37
MPN) 10113
Conta di Coliformi 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
totali (Tecnica MPN) ml
Conta di Escherichia 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 3,7
coli (Tecnica MPN) ml
Colore Rapporti accettabile - *
ISTISAN 07/31
I1SS.BJA
021.REV00
Odore APAT CNR IRSA | accettabile - *
2050 Man 29
2003 (Lab Est)
Sapore RAPPORTI accettabile - *
ISTISAN 2007/31
ISS
BKA.028.REV00
(Lab Est)
Torbidita Rapporti 0,63 FTU *
ISTISAN 07/31
ISS.BLA.030.REV
00 (Lab Est)
pH EPA 150.1 1982 7,33 pH 6,97 7,69
Conducibilita elettrica Rapporti 529 pS/cm *
ISTISAN 07/31
ISS.BDA.022.RE
V0o
Segue...
Eurolab S.r.l.

Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100
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N UROLAB..

LABORATORIO ANALISI DEGLI ALIMENTI

Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo
nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.
Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
accreditamento."Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

(01457)

INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna
VIA STATALE 18 Km . 485

PALMI RC

i

"
%

ACCREDIA

LENTE ITALIAKG D4 ACCREDITAMENTOD

Pagina 2 di 4

LAB N 0843

N

N°

DESCRIZIONE

DENOMINAZIONE
PROVA

METODO DI
PROVA

VALORE

U.M.

°LIMITE
INFERIORE

°LIMITE
SUPERIORE

LIMITE DI
RILEVABIL
ITA

NOTE:

Cloro attivo libero

M104-10 maggio
2008 rev 0
(metodo
fotometrico
approvato
dall'USEPA per
acque potabilili e
di scarico
analogo a EPA
330.5, US
Standards
Methods 4500-
CI2-GeENISO
7393)

0,07

mg/l CI2

Cloruri

M104-11 luglio
2006 rev 0
(metodo
fotometrico
analogo a EPA
325.1, US
Standards
Methods 4500-Cl-
-E)

48

mg/l

Nitriti

M104-4
settembre 2003
rev 0 (metodo
fotometrico
analogo a EPA
354.1, US
Standars
Methods 4500-
NO2- B ed EN
26777)

0,05

mg/Il

Nitrati

M104-5 marzo
2007 rev 0
(metodo
fotometrico)

3,5

mg/Il

Solfati

M104 - 26
giugno 2004 rev
0 (metodo
fotometrico)

65,3

mg/Il

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.1.

02052720808

e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100

Seqgue...




Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

- 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del

_&‘éf’ D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo

i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Kirg Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI - gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

ﬁlﬁ}[}ﬁ}r}i}

Pagina 3 di 4

(01457) NS
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE s ACCREDIA ,'g

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di Iy LMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna f-/,:_ F{\\;ﬁ' LAE N° 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 wlut
PALMI RC
Ne DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.Mm. REIMITE LS || CILERR || (ous
PROVA PROVA INFERIORE | SUPERIORE )
Ammonio M104-2 0,05 mg/l *
settembre 2006

rev 0 (metodo
fotometrico
analogo a EPA
350.1, APHA
4500-NH3 D ed
I1SO 7150/1
turbidimetrico)

Magnesio M104-18 54 mg/l *
gennaio 2011rev
0 (metodo
fotometrico)

Calcio M104-8 60 mg/Il *

dicembre 2005
rev 0 (metodo
fotometrico)

Durezza totale M104-1 gennaio 29,21 °F
2009 rev 0
(metodo
turbidimetrico)

Seqgue...

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

- 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del

i éé-f'-’” D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo

i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Kirg Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI - gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

ﬁlﬁ}[}ﬁ}r}i}

Pagina 4 di 4

(01457) SO,
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE BeRA ACCREDIA X

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di -'---"".--'-_-'-:-""‘ = VENTE ITALIANG D4 ACCREDITAMENTO
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna AN LABIN® 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 il
PALMI RC
Ne DESCRIZIONE DENOMINAZIONE | METODODI | VALORE UM, | CLIMITE | CLIMITE | LMITEDI | NOTE:
PROVA PROVA INFERIORE SUPERIORE TA
Manganese M104-19 0,4 mg/Il *
novembre 2003
rev 0 (metodo
fotometrico)
Note:

A = Numero stimato di microorganismi per ml (la stima si basa su quanto riportato nelle norme UNI EN ISO 8199:2008 e UNI ENV 1SO 13843:2003)
Lab Est: prova effettuata presso altro laboratorio

UFC = Unita Formanti Colonia

* prova non accreditata ACCREDIA

DATA: 30/01/2018

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)

Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unita formanti colonia

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota:
Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alla prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

f - 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
% efi;,, D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per [’autocontrollo
¥ i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Wirdy Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad

LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI  gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

Pagina1dil
RAPPORTO DI PROVA N° 01457/10/18
(01457)
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE TS ACCREDIA \
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di S e T LMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO . ~
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna I LABIN® 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 *Hrell?
PALMI RC
RICEVIMENTO 26/01/2018 [ IN1ZIO PROVE 27/01/2018 | TERMINE PROVE 28/01/2018
IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  Campione n.: 10
UMANO Prelevatore: Dott. Marco Creazzo
Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione Data Campionamento: 26/01/2018
punto prelievo: FONTANA TONNARA Temperatura al campionamento (°C): + 12,3
Etichetta: / Temperatura al ricevimento (°C): + 4,5
Imballaggio: Contenitori monouso sterili Procedura Campionamento: IST. 10 01/3 (non oggetto di
Integrita dell'imballaggio: Si accreditamento)
Unita campionarie: una
N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. NEMITE | ooITE v, |
PROVA PROVA ITA
01 PRODOTTO Conta di Enterococchi (Tecnica AFNOR IDX 33/03- <1 MPN/100ml 0,0 37
DICHIARATO: VPV 1013
ACQUA RETE IDRICA
Conta di Coliformi 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
totali (Tecnica MPN) ml
Conta di Escherichia 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
coli (Tecnica MPN) ml

DATA: 29/01/2018

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)

Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unita formanti colonia

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota:
Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alla prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

f - 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
% efi;,, D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per [’autocontrollo
¥ i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Wirdy Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad

LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI  gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

Pagina1dil
RAPPORTO DI PROVA N° 01457/11/18
(01457)
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE TS ACCREDIA \
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di S e T LMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO . ~
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna I LABIN® 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 *Hrell?
PALMI RC
RICEVIMENTO 26/01/2018 [ IN1ZIO PROVE 27/01/2018 | TERMINE PROVE 28/01/2018
IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  Campione n.: 11
UMANO Prelevatore: Dott. Marco Creazzo
Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione Data Campionamento: 26/01/2018
punto prelievo: FONTANA VIA XIV MAGGIO Temperatura al campionamento (°C): + 12,3
Etichetta: / Temperatura al ricevimento (°C): + 4,5
Imballaggio: Contenitori monouso sterili Procedura Campionamento: IST. 10 01/3 (non oggetto di
Integrita dell'imballaggio: Si accreditamento)
Unita campionarie: una
N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. NEMITE | ooITE v, |
PROVA PROVA ITA
01 PRODOTTO Conta di Enterococchi (Tecnica AFNOR IDX 33/03- <1 MPN/100ml 0,0 37
DICHIARATO: VPV 1013
ACQUA RETE IDRICA
Conta di Coliformi 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
totali (Tecnica MPN) ml
Conta di Escherichia 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
coli (Tecnica MPN) ml

DATA: 29/01/2018

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)

Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unita formanti colonia

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota:
Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alla prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

f - 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
% efi;,, D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per [’autocontrollo
¥ i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Wirdy Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad

LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI  gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

Pagina1dil
RAPPORTO DI PROVA N° 01457/12/18
(01457)
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE TS ACCREDIA \
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di S e T LMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO . ~
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna I LABIN® 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 *Hrell?
PALMI RC
RICEVIMENTO 26/01/2018 [ IN1ZIO PROVE 27/01/2018 | TERMINE PROVE 28/01/2018
IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  Campione n.: 12
UMANO Prelevatore: Dott. Marco Creazzo
Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione Data Campionamento: 26/01/2018
punto prelievo: FONTANA PIAZZA LO SARDO Temperatura al campionamento (°C): + 12,3
Etichetta: / Temperatura al ricevimento (°C): + 4,5
Imballaggio: Contenitori monouso sterili Procedura Campionamento: IST. 10 01/3 (non oggetto di
Integrita dell'imballaggio: Si accreditamento)
Unita campionarie: una
N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. NEMITE | ooITE v, |
PROVA PROVA ITA
01 PRODOTTO Conta di Enterococchi (Tecnica AFNOR IDX 33/03- <1 MPN/100ml 0,0 37
DICHIARATO: VPV 1013
ACQUA RETE IDRICA
Conta di Coliformi 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
totali (Tecnica MPN) ml
Conta di Escherichia 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
coli (Tecnica MPN) ml

DATA: 29/01/2018

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)

Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unita formanti colonia

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota:
Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alla prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

f - 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
% efi;,, D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per [’autocontrollo
¥ i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Wirdy Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad

LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI  gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

Pagina 1 di 4
RAPPORTO DI PROVA N° 01457/13/18
(01457) S,
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE e \
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di el ACCRED.!A b
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna I LAB N° 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 el
PALMI RC
RICEVIMENTO 26/01/2018 [ INI1Z1O PROVE 27/01/2018 | TERMINE PROVE 30/01/2018

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  Campione n.: 13

UMANO Prelevatore: Dott. Marco Creazzo

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione Data Campionamento: 26/01/2018

punto prelievo: ENTRATA SERBATOIO Temperatura al campionamento (°C): + 11,0

Etichetta: / Temperatura al ricevimento (°C): + 4,5

Imballaggio: Contenitori monouso sterili Procedura Campionamento: IST. 10 01/3 (non oggetto di
Integrita dell'imballaggio: Si accreditamento)

Unita campionarie: una

N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. ”;FL'E’\F/'H'Z)%E SJ;'E“Q'II)’?E F&I'[V‘E'\T,E;'L BOTE
PROVA PROVA ITA
01 PRODOTTO Conta della Carica APAT CNR IRSA 29 ufc/ml 22 36 A
DICHIARATO: microbica a 22°C 7050 Man 29
ACQUA RETE IDRICA 2003
Conta di Enterococchi (Tecnica AFNOR IDX 33/03- <1 MPN/100ml 0,0 37
MPN) 10/13
Conta di Coliformi 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 3,7
totali (Tecnica MPN) ml
Conta di Escherichia 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 3,7
coli (Tecnica MPN) ml
Colore Rapporti accettabile - *
ISTISAN 07/31
1SS.BJA
021.REV00
Odore APAT CNR IRSA | accettabile - *
2050 Man 29
2003 (Lab Est)
Sapore RAPPORTI accettabile - *
ISTISAN 2007/31
ISS
BKA.028.REV00
(Lab Est)
Torbidita Rapporti 0,06 FTU *
ISTISAN 07/31
ISS.BLA.030.REV
00 (Lab Est)
pH EPA 150.1 1982 7,37 pH 7,02 7,72
Conducibilita elettrica Rapporti 293 pS/cm *
ISTISAN 07/31
I1SS.BDA.022.RE
V00
Seqgue...
Eurolab S.r.l.

Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100
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N UROLAB..

LABORATORIO ANALISI DEGLI ALIMENTI

Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo
nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.
Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
accreditamento."Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

(01457)

INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna
VIA STATALE 18 Km . 485

PALMI RC

i

"
%

ACCREDIA

LENTE ITALIAKG D4 ACCREDITAMENTOD

Pagina 2 di 4

LAB N 0843

N

N°

DESCRIZIONE

DENOMINAZIONE
PROVA

METODO DI
PROVA

VALORE

U.M.

°LIMITE
INFERIORE

°LIMITE
SUPERIORE

LIMITE DI
RILEVABIL
ITA

NOTE:

Cloro attivo libero

M104-10 maggio
2008 rev 0
(metodo
fotometrico
approvato
dall'USEPA per
acque potabilili e
di scarico
analogo a EPA
330.5, US
Standards
Methods 4500-
CI2-GeENISO
7393)

0,07

mg/l CI2

Cloruri

M104-11 luglio
2006 rev 0
(metodo
fotometrico
analogo a EPA
325.1, US
Standards
Methods 4500-Cl-
-E)

17

mg/l

Nitriti

M104-4
settembre 2003
rev 0 (metodo
fotometrico
analogo a EPA
354.1, US
Standars
Methods 4500-
NO2- B ed EN
26777)

0,05

mg/Il

Nitrati

M104-5 marzo
2007 rev 0
(metodo
fotometrico)

2,6

mg/Il

Solfati

M104 - 26
giugno 2004 rev
0 (metodo
fotometrico)

23

mg/Il

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.1.

02052720808

e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100

Seqgue...




Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

- 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del

_&‘éf’ D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo

i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Kirg Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI - gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

ﬁlﬁ}[}ﬁ}r}i}

Pagina 3 di 4

(01457) NS
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE s ACCREDIA ,'g

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di Iy LMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna f-/,:_ F{\\;ﬁ' LAE N° 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 wlut
PALMI RC
Ne DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.Mm. REIMITE LS || CILERR || (ous
PROVA PROVA INFERIORE | SUPERIORE )
Ammonio M104-2 0,09 mg/l *
settembre 2006

rev 0 (metodo
fotometrico
analogo a EPA
350.1, APHA
4500-NH3 D ed
I1SO 7150/1
turbidimetrico)

Magnesio M104-18 53 mg/Il *
gennaio 2011rev
0 (metodo
fotometrico)

Calcio M104-8 214 mg/Il *

dicembre 2005
rev 0 (metodo
fotometrico)

Durezza totale M104-1 gennaio 24,74 °F
2009 rev 0
(metodo
turbidimetrico)

Seqgue...

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

- 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del

i éé-f'-’” D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo

i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Kirg Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI - gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843
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Pagina 4 di 4

(01457) SO,
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE BeRA ACCREDIA X

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di -'---"".--'-_-'-:-""‘ = VENTE ITALIANG D4 ACCREDITAMENTO
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna AN LABIN® 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 il
PALMI RC
Ne DESCRIZIONE DENOMINAZIONE | METODODI | VALORE UM, | CLIMITE | CLIMITE | LMITEDI | NOTE:
PROVA PROVA INFERIORE SUPERIORE TA
Manganese M104-19 0,2 mg/Il *
novembre 2003
rev 0 (metodo
fotometrico)
Note:

A = Numero stimato di microorganismi per ml (la stima si basa su quanto riportato nelle norme UNI EN ISO 8199:2008 e UNI ENV 1SO 13843:2003)
Lab Est: prova effettuata presso altro laboratorio

UFC = Unita Formanti Colonia

* prova non accreditata ACCREDIA

DATA: 30/01/2018

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)

Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unita formanti colonia

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota:
Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alla prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

f - 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
% efi;,, D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per [’autocontrollo
¥ i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Wirdy Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad

LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI  gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

Pagina 1 di 4
RAPPORTO DI PROVA N° 01457/14/18
(01457) S,
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE e \
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di el ACCRED.!A b
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna I LAB N° 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 el
PALMI RC
RICEVIMENTO 26/01/2018 [ INI1Z1O PROVE 27/01/2018 | TERMINE PROVE 30/01/2018

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  Campione n.: 14

UMANO Prelevatore: Dott. Marco Creazzo

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione Data Campionamento: 26/01/2018

punto prelievo: USCITA SERBATOIO Temperatura al campionamento (°C): + 11,0

Etichetta: / Temperatura al ricevimento (°C): + 4,5

Imballaggio: Contenitori monouso sterili Procedura Campionamento: IST. 10 01/3 (non oggetto di
Integrita dell'imballaggio: Si accreditamento)

Unita campionarie: una

N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. ”;FL'E’\F/'H'Z)%E SJ;'E“Q'II)’?E F&I'[V‘E'\T,E;'L RO
PROVA PROVA ITA
01 PRODOTTO Conta della Carica APAT CNR IRSA 41 ufc/ml 32 50 A
DICHIARATO: microbica a 22°C 7050 Man 29
ACQUA RETE IDRICA 2003
Conta di Enterococchi (Tecnica AFNOR IDX 33/03- <1 MPN/100ml 0,0 37
MPN) 10113
Conta di Coliformi 1SO 9308-2:2012 78,2 MPN/100 56,4 111,2
totali (Tecnica MPN) ml
Conta di Escherichia 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 3,7
coli (Tecnica MPN) ml
Colore Rapporti accettabile - *
ISTISAN 07/31
I1SS.BJA
021.REV00
Odore APAT CNR IRSA | accettabile - *
2050 Man 29
2003 (Lab Est)
Sapore RAPPORTI accettabile - *
ISTISAN 2007/31
ISS
BKA.028.REV00
(Lab Est)
Torbidita Rapporti 1,74 FTU *
ISTISAN 07/31
ISS.BLA.030.REV
00 (Lab Est)
pH EPA 150.1 1982 7,34 pH 6,99 7,69
Conducibilita elettrica Rapporti 325 pS/cm *
ISTISAN 07/31
ISS.BDA.022.RE
V0o
Segue...
Eurolab S.r.l.

Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100
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N UROLAB..

LABORATORIO ANALISI DEGLI ALIMENTI

Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo
nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.
Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
accreditamento."Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

(01457)

INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna
VIA STATALE 18 Km . 485

PALMI RC

i

"
%

ACCREDIA

LENTE ITALIAKG D4 ACCREDITAMENTOD

Pagina 2 di 4

LAB N 0843

N

N°

DESCRIZIONE

DENOMINAZIONE
PROVA

METODO DI
PROVA

VALORE

U.M.

°LIMITE
INFERIORE

°LIMITE
SUPERIORE

LIMITE DI
RILEVABIL
ITA

NOTE:

Cloro attivo libero

M104-10 maggio
2008 rev 0
(metodo
fotometrico
approvato
dall'USEPA per
acque potabilili e
di scarico
analogo a EPA
330.5, US
Standards
Methods 4500-
CI2-GeENISO
7393)

0,07

mg/l CI2

Cloruri

M104-11 luglio
2006 rev 0
(metodo
fotometrico
analogo a EPA
325.1, US
Standards
Methods 4500-Cl-
-E)

22

mg/l

Nitriti

M104-4
settembre 2003
rev 0 (metodo
fotometrico
analogo a EPA
354.1, US
Standars
Methods 4500-
NO2- B ed EN
26777)

0,07

mg/Il

Nitrati

M104-5 marzo
2007 rev 0
(metodo
fotometrico)

3,3

mg/Il

Solfati

M104 - 26
giugno 2004 rev
0 (metodo
fotometrico)

30

mg/Il

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.1.

02052720808

e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100

Seqgue...




Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

- 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del

_&‘éf’ D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo

i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Kirg Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI - gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

ﬁlﬁ}[}ﬁ}r}i}

Pagina 3 di 4

(01457) NS
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE s ACCREDIA ,'g

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di Iy LMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna f-/,:_ F{\\;ﬁ' LAE N° 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 Wapluin®
PALMI RC
N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. e L e i
PROVA PROVA INFERIORE SUPERIORE )
Ammonio M104-2 0,5 mg/l *
settembre 2006

rev 0 (metodo
fotometrico
analogo a EPA
350.1, APHA
4500-NH3 D ed
I1SO 7150/1
turbidimetrico)

Magnesio M104-18 54 mg/l *
gennaio 2011rev
0 (metodo
fotometrico)

Calcio M104-8 9 mg/Il *

dicembre 2005
rev 0 (metodo
fotometrico)

Durezza totale M104-1 gennaio 25,05 °F
2009 rev 0
(metodo
turbidimetrico)

Seqgue...

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

- 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del

i éé-f'-’” D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per ['autocontrollo

i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Kirg Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad
LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI - gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

ﬁlﬁ}[}ﬁ}r}i}

Pagina 4 di 4

(01457) SO,
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE BeRA ACCREDIA X

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di -'---"".--'-_-'-:-""‘ = VENTE ITALIANG D4 ACCREDITAMENTO
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna AN LABIN® 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 il
PALMI RC
Ne DESCRIZIONE DENOMINAZIONE | METODODI | VALORE UM, | CLIMITE | CLIMITE | LMITEDI | NOTE:
PROVA PROVA INFERIORE SUPERIORE TA
Manganese M104-19 0,3 mg/Il *
novembre 2003
rev 0 (metodo
fotometrico)
Note:

A = Numero stimato di microorganismi per ml (la stima si basa su quanto riportato nelle norme UNI EN ISO 8199:2008 e UNI ENV 1SO 13843:2003)
Lab Est: prova effettuata presso altro laboratorio

UFC = Unita Formanti Colonia

* prova non accreditata ACCREDIA

DATA: 30/01/2018

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)

Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unita formanti colonia

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota:
Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alla prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

f - 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
% efi;,, D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per [’autocontrollo
¥ i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Wirdy Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad

LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI  gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843

Pagina1dil
RAPPORTO DI PROVA N° 01457/15/18
(01457)
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE TS ACCREDIA \
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di S e T LMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO . ~
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna I LABIN® 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 *Hrell?
PALMI RC
RICEVIMENTO 26/01/2018 [ IN1ZIO PROVE 27/01/2018 | TERMINE PROVE 28/01/2018
IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  Campione n.: 15
UMANO Prelevatore: Dott. Marco Creazzo
Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione Data Campionamento: 26/01/2018
punto prelievo: FONTANA VIA VIRGILIO Temperatura al campionamento (°C): + 12,3
Etichetta: / Temperatura al ricevimento (°C): + 4,5
Imballaggio: Contenitori monouso sterili Procedura Campionamento: IST. 10 01/3 (non oggetto di
Integrita dell'imballaggio: Si accreditamento)
Unita campionarie: una
N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. NEMITE | ooITE v, |
PROVA PROVA ITA
01 PRODOTTO Conta di Enterococchi (Tecnica AFNOR IDX 33/03- <1 MPN/100ml 0,0 37
DICHIARATO: VPV 1013
ACQUA RETE IDRICA
Conta di Coliformi 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
totali (Tecnica MPN) ml
Conta di Escherichia 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
coli (Tecnica MPN) ml

DATA: 29/01/2018

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)

Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unita formanti colonia

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota:
Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alla prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




- Laboratorio Analisi degli Alimenti inserito negli elenchi del Ministero della Salute con Prot. n.

f - 600.5/59.735/3102 per ['effettuazione delle analisi ai fini dell’Autocontrollo Aziendale ai sensi del
% efi;,, D.Lgs 193/07. Iscritto al n. 6 del Registro Regionale dei Laboratori di Analisi per [’autocontrollo
¥ i’Ro L AB nelle Aziende Alimentari, con Delibera Regione Calabria Decreto n. 12581 del 06 ottobre 20006.

Wirdy Sel - Laboratorio operante secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, solo per le prove soggette ad

LABORATORIO ANALISI DEGLIALIMENTI  gecreditamento. "Laboratorio accreditato ACCREDIA n® 0843
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RAPPORTO DI PROVA N° 01457/16/18
(01457)
INDENTIFICAZIONE COMMITTENTE TS ACCREDIA \
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA" fra i Comuni di S e T LMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO . ~
Palmi, Melicucca e Seminara per la frazione di Sant' Anna I LABIN® 0843
VIA STATALE 18 Km . 485 *Hrell?
PALMI RC
RICEVIMENTO 26/01/2018 [ IN1ZIO PROVE 27/01/2018 | TERMINE PROVE 28/01/2018
IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  Campione n.: 16
UMANO Prelevatore: Dott. Marco Creazzo
Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione Data Campionamento: 26/01/2018
punto prelievo: FONTANA SANT ELIA Temperatura al campionamento (°C): + 12,3
Etichetta: / Temperatura al ricevimento (°C): + 4,5
Imballaggio: Contenitori monouso sterili Procedura Campionamento: IST. 10 01/3 (non oggetto di
Integrita dell'imballaggio: Si accreditamento)
Unita campionarie: una
N° DESCRIZIONE DENOMINAZIONE METODO DI VALORE U.M. NEMITE | ooITE v, |
PROVA PROVA ITA
01 PRODOTTO Conta di Enterococchi (Tecnica AFNOR IDX 33/03- <1 MPN/100ml 0,0 37
DICHIARATO: VPV 1013
ACQUA RETE IDRICA
Conta di Coliformi 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
totali (Tecnica MPN) ml
Conta di Escherichia 1SO 9308-2:2012 <1 MPN/100 0,0 37
coli (Tecnica MPN) ml

DATA: 29/01/2018

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)

Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unita formanti colonia

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota:
Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto alla prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Eurolab S.r.l.
Sede: Viale Mare lonio, 4 - 89040 Marina di Caulonia (RC) - P.I. 02052720808
e-mail:eurolab_sri@libero.it - World Wide Web: www.centrodiagnosticoventra-eurolab.it - Tel./Fax 0964/82185 - Mob. 3929622100




