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RAPPORTO DI PROVA DEL CAMPIONE N° 41 del 20/01/2026
Committente: Consorzio intercomunale acquedotto Vina
SS 18 Tirrena inferiore km 485
89015 Palmi (RC)

Numero accettazione: 19

Numero campione: 41 Data arrivo campione: 12/01/2026

Descrizione Campione: Acqua destinata al consumo umano

Luogo di prelievo: Sorgente Vina (Melicucca)

Data e ora di prelievo: 12/01/2026 14:15 Temperatura di prelievo (°C): 13,1

Data inizio prove: 13/01/2026 Data fine prove: 14/01/2026

Prelevato da: Dott.Andrea Scriva Quantita campione: 3 L

Procedura di campionamento: IST 10 01* Temperatura di arrivo (°C): 5,0

Imballaggio: 2 Bottiglie in vetro borosilicato con tappo a tenuta + 1 Bottiglia in polietilene con tappo a vite

Restituzione campione: NO Verbale di campionamento:  H 04/2026

Parametro Metodo Un_lta di MAR Risultato In_c er_tezza Valori limite

Misura di Misura

Determinazione dell’attivita Alfa UNI EN ISO 11704:2019 Ba/L 0,033 <MAR 0,1

totale

Determinazione dell'attivita Beta ~ UNI EN ISO 11704:2019 Ba/L 0,146 0,202 + 0,097 0,5

totale

Determinazione dell’attivita del ISO 13164-4:2023 Bq/L 0,7 12,5 + 08 100

Radon

Determinazione dell'attivita di Trizio UNI EN ISO 9698:2019 Bq/L 57 <MAR 100
* Non soggetto ad accreditamento da parte di ACCREDIA
° prova in subappalto

Limiti di riferimento:

Questo rapporto di prova & sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.
Il Responsabile Settore Fisica - Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria Il Dir. di Laboratorio Responsabile Settore Microb. Ordine Naz. dei Biologi

Iscrizione n°732 A Iscrizione n°Cal_A0689

f/f Dott. Marci aglia Dott.ssa Maria Antonietta Fulco
i

MAR = Minima Attivita Rilevabile.Tempo di misura: Radon: 3600 s; Alfa totale e Beta totale: 36000 s; Trizio: 10800 s.

L'incertezza di misura & espressa con un livello di fiducia del 95% e fattore di copertura k=2.Attivita Beta totale ottenuta con efficienza relativa a Sr-90;
attivita alfa totale ottenuta con efficienza relativa ad Am-241.

L'attivita specifica del Radon-222 é riferita alla data ed ora del campionamento.L'attivita specifica del Trizio & ottenuta senza distillazione del campione

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non pud essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte di
questo laboratorio. In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilita sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente
chieda comunque I'esecuzione delle analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto e il
laboratorio declina la propria responsabilita sui risultati calcolati considerando le informazioni (Data e ora, Temperatura, Descrizione campione, Luogo di prelievo) fornite dal cliente.
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